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TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI
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ARMADIO RACK 19" (DIMENSIONI IN PIANTA).
BD - BUILDING DISTRIBUTION / FD - FLOOR DISTRIBUTION
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ELETTROSERRATURA PULSANTE APRIPORTA

SIRENA DA INTERNO INSERITORE A CHIAVE
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PUNTO DI ALLACCIO GENERICO INDICATO IN PLANIMETRIA

P.TO PRESA INCASSATO/A VISTA (BIPASSO 10/16A)
UNEL

PUNTO DI ALLACCIAMENTO:
CA - CANCELLO AUTOMATICO E - ESTRATTORE BAGNO F - FINESTRA MOTORIZZATA
P - POMPA PR - PONTE RADIO CONT. CDZ  PS - POMPE SOLLEVAMENTO 
PDC - POMPA DI CALORE  T - TERMOARREDO FC - FAN-COIL

X

GRUPPO PRESE AMBULATORIO
-N.4 PRESE SCHUKO 10/16+T
-N.2 PRESE DATI RJ45 CAT.6a

APPARECCHIATURE DI COMANDO
P.TO DI COMANDO CON INTERRUTTORE UNIPOLARE / (CON SPIA) /"IP55"

P.TO DI COMANDO CON DEVIATORE
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P.TO DI COMANDO CON PULSANTE KNX  / (CON SPIA)
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P.TO DI COMANDO LUCE SCALE
LS

APPARECCHIO ILLUMINATE DI EMERGENZA AUTOALIMENTATA,
AUTONOMIA 1h

93W

NOVALUX MODELLO HALOS-B art.105139.01 O SIMILARE

Apparecchio illuminante LED 93W, 3000°K, 7289lm per installazione a sospensione ad emissione di
luce diretta. Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermi diffusori in
PMMA opale. Grado di protezione IP40. Diametro 1440mm.

NOVALUX MODELLO TEK art.107124.01 O SIMILARE

Apparecchio illuminante LED 36W, 4000°K, 4949lm per installazione a sospensione/plafone.
Emissione diretta. Colore bianco. Grado di protezione IP40. Dimensioni 1693x60x80mm.

NOVALUX MODELLO THE PANEL 2 art.102097.01 O SIMILARE

NOVALUX MODELLO KONE art.103601.01 O SIMILARE

Apparecchio illuminante LED 10W, 3000°K, 945lm per installazione da incasso.
Colore bianco. Grado di protezione IP20. Diametro 65mm.

DISANO MODELLO OBLO 2.0 art.747 O SIMILARE

Apparecchio illuminante LED 18W, 4000°K, 193W0lm, CRI 83 per installazione a parete. Corpo in
policarbonato infrangibile ed autoestinguente, diffusore in policarbonato antiabbagliamento
infrangibile ed autoestinguente. Grado di protezione IP67.

Apparecchio illuminante LED 39W, 4000°K, 3447lm per installazione da incasso.
Emissione diretta. Colore bianco. Grado di protezione IP40. Dimensioni 595x595x10mm.
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